LABTECH s.r.o., ZkusSebni laborator, Polni 340/23, 639 00 Brno
ZkusSebni laborator ¢. 1147 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Hygienickd laboratoF Klatovy -
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Analyzovany material: pitna voda

Datum a ¢as prijmu:
Datum provedeni analyzy:
Datum odbéru:

Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:

Cislo prot. o odbé&ru:

SOP vzorkovani:

Seznam priloh:

2.11.2020
2.11.2020
2.11.2020

15:00

Strana: 1
Stran celkem: 2

Zakaznik: Obec Budétice
Budétice 47
342 01 SusSice

- 18.11.2020

Labtech Klatovy Alena Medvedikova
odbér pitné vody

K3147

L 1147

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZd &.252/2004 Sb.
Protokol o odbéru ¢. K3147
Protokol radioaktivity ¢. PR20A8080

C. vzorku Oznacdeni vzorku
28033 Budétice, ¢.p.30 - firma VEBOR, kuchyiika
Limitni hodnoty prevzaty z prilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 252/2004 Sb.
¢vzorku | Hodno{ Limitni ~|Identifikace
Parametr jednotka 28033 ceni hodnoty | NM |zkuSebni metody SOP AKkr
Teplota 2C 13,1 8-12 DH - |ECH 15:CSN 757342 A
Barva mg Pt mg/1 Pt <1,00 \% max. 20 MH SPE 07A:CSN EN ISO 7887 @ | A
Zékal ZF(n) 0,17 \% max. 5 MH 5% |SPE 07B:CSN EN ISO 7027 4 | A
Pach piijatelny \% prijatelny SEN 01:TNV 757340.CSN EN 1622 A
Chut piijatelnd Vv phijatelna SEN 01:TNV 757340,CSN EN 1622 A
pH 8,08 Vv 6,5-95MH | 0,05 |ECH01A:CSN ISO 10523 4| A
El.konduktivita (25°C) mS/m 46,2 V.  |max. 125MH | 5% [ECH02:CSN EN 27888 4 | A
Amonné ionty mg/l <0,02 A\ max. 0,5 MH SPE 32:CSN EN ISO 11732 @ | A
Dusitany mg/1 <0,01 V  |max. 0,5 NMH SPE 32:CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395,CSN ISO 6332
Dusi¢nany mg/l 15,4 V  |max.50NMH | 6% |SPE32:CSNENISO11732,CSNENISO (4) | A
13395,CSN ISO 6332
Volny chlor mg/1 0,27 A% max. 0,3 MH | 20% [SPE 22:CSN ISO 7393-2,navod firmy A
Merck/Hach/Eutech
TOC mg/l 0,84 \% max. 5§ MH 10% |SPE 24A:CSN EN 1484 @ | A
Zelezo mg/1 <0,05 A\ max. 0,2 MH SPE32:CSNENISO 11732,CSNENISO (4) | A
13395,CSN ISO 6332
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 V | max. 200 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @ | A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 Vv max. 40 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 4| A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 \Y% max. 0-MH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4| A
E-coli KTJ/100ml 0 Vv max. 0 NMH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4| A
Celkova objemova aktivita Bqg/l <0,04 L1163: W-GAA-SCL: CSN 75 7611 kap.4 SA
alfa
Celkova objemova aktivita Bq/l <0,1 L1163: W-GBA-PRO: CSN 75 7612 SA
beta
Radon 222 Bq/l 35,6 10,6%|L1163: W-RN222GAM: CSN 75 7624 SA
kap.6

Vyrok o shodé (hodnoceni):
Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlasky &. 252/2004Sb.
Zpisob hodnoceni shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Pouzité rozhodovaci pravidlo: Pfi hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota mé&feni (NM).

Vyhléaska €. 252/2004 Sb.: DH - doporu¢ené hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvy$si mezni hodnota
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IC:44014643 p)c. 0244014&3
Www.labtech.oy 4
Protokol o zkousce
Zakazka : PR20A8080 Datum vystaveni : 16.11.2020
Zakaznik : LABTECH s.r.0. Laborator : ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt - lvana Zazvonilova Kontakt : Zakaznicky servis
Adresa : Hygienicka laboratof Klatovy Adresa : Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany
Pod Nemocnici 683 190 00 Ceskéa Republika
339 01 Klatovy Ceska republika
E-mail . klatovy@labtech.eu E-mail : customer.support@alsglobal.com
Telefon sl Telefon - +420 226 226 228
Projekt S Stranka =122
Cislo objednavky = Datum prijeti vzorkG - 3.11.2020
Cislo nabidky : PR2014LABTE-CZ0346
(CZ-129-14-0000)
Misto odbéru o Datum zkousky : 3.11.2020 - 16.11.2020
Vzorkoval . zékaznik Urovef fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupt
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v Easti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik“ pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby
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Datum vystaveni - 16.11.2020

Stranka 1222
Zakazka - PR20A8080 ; ¥
Zéakaznik - LABTECH s.r.0. 1 J ALS
Vysledky zkousek
Matrice: PITNA VODA Nézev vzorku 28033 e o
Identifikace vzorku PR20A8080-001 — —
Datum odbéru/as odbéru 2.11.2020 11:30 — -

Parametr

Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
P Epene

celkova objemova aktivita alfa W-GAA-SCI 0.04 Ba/l
celkova objemova aktivita beta W-GBA-PRO 0.10 Ba/l
Rn W-RN222GAM 5.0 Ba/l

+£10.6% — e =

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich divodu urdi sama, jsou pak rovny datu a/nebo Casu pfijeti vzork(
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je Cas vzorkovani uveden 0:00znamena to, e zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl &as vzorkovani. * Nejistota je
rozsirena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysveétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Piehled zkuSebnich metod

Analytické metody ! Popis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceské Lipa Ceska Republika 470 01

W-GAA-SCI CSN 75 7611 kap. 4 Stanoveni celkové objemové aktivity alfa m&fenim smési odparku se scintilatorem ZnS(Ag).

W-GBA-PRO Cz_sOP_D06_07_361 (CSN  757612; CSN EN SO 9697 Doporugeni SUJB ,Mé&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich

radionuklidd v pitné vodé pro vefejnou potfebu a v balené vodé, DR-RO-5.1 (Rev. 0.0), Praha 2017). Stanoveni celkové
objemové aktivity beta metodou méfeni odparku proporcionalnim detektorem a stanoveni celkové objemové aktivity beta
korigované na draslik 40 vypoétem z naméfenych hodnot.

W-RN222GAM CZ_SOP_D06_07_363.B (CSN 757624 kap. 6) Stanoveni radonu 222 metodou scintilaéni gamaspektrometrie se studnovym
krystalem Nal(TI).

Symbol “* u metody znali neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pripadé, Ze laboratoi pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skuteCnost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-i na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratoie ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypodtu sumaénich parametrd je k dispozici na vyZzadani v zakaznickém servisu.

Right Solutions « Right Partner www.alsglobal.cz




LABTECH s.r.o., ZkuSebni laborator, Polni 340/23, 639 00 Brno
Zkusebni laborato¥ ¢. 1147 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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LABTECH®

Objednavka ¢&islo:

H; y,%lf'enickd laborator Klatovy
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy PN

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 20955/2020
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Analyzovany material: pitnd voda

Datum a ¢as prijmu:
Datum provedeni analyzy:
Datum odbéru:

Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:

Cislo prot. o odbéru:

SOP vzorkovani:

Seznam piiloh:

2.11.2020
2.11.2020
2.11.2020

15:00

Strana: 1
Stran celkem: 2

Zakaznik: Obec Budétice
Budétice 47
342 01 SuSice

- 18.11.2020

Labtech Klatovy Alena Medvedikova
odbér pitné vody

K3148

L 1147
|
|
\
|

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZd &.252/2004 Sb.
Protokol o odbéru ¢. K3148
Protokol radioaktivity ¢. PR20A8081

C. vzorku Oznadeni vzorku
28034 Vikonice, ¢.p.40 - RD, kuchyné
Limitni hodnoty prevzaty z prilohy €. 1 k vyhlasce €. 252/2004 Sb.
é.vzorku Hodn01 Limitni Identifikace
Parametr jednotka 28034 ceni hodnoty | NM |zkuSebni metody SOP Akr
Teplota 2C 13.1 8 -12 DH - |ECH 15:CSN 757342 A
Barva mg Pt mg/1 Pt 3,05 Vv max. 20 MH | 15% |SPE 07A:CSN EN ISO 7887 4| A
Zakal ZF(n) 0,38 \ max. 5 MH 5% |SPE 07B:CSN EN ISO 7027 4| A
Pach piijatelny \% phijatelny |SEN 01:TNV 757340.CSN EN 1622 A
Chut prijatelna A\ piijatelna SEN 01:TNV 757340.CSN EN 1622 A
pH 7,99 \% 65-95MH | 0,05 |ECHO01A:CSN ISO 10523 @ | A
El.konduktivita (25°C) mS/m 36,5 V.  |max.125MH | 5% |ECH 02:CSN EN 27888 @ | A
Amonné ionty mg/1 <0,02 \Y max. 0,5 MH SPE 32:CSN EN ISO 11732 4| A
Dusitany mg/1 <0,01 V  |max. 0,5 NMH SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395,CSN ISO 6332
Dusi¢nany mg/1 28,6 V  |max. 50 NMH | 6% [SPE32:CSNENISO11732,CSNENISO 4) | A
13395,CSN ISO 6332
Volny chlor mg/1 0,02 A% max. 0,3 MH | 20% [SPE 22:CSN ISO 7393-2,navod firmy A
Merck/Hach/Eutech
TOC mg/1 0,97 Vv max. 5 MH 10% |SPE 24A:CSN EN 1484 | A
Zelezo mg/1 0,11 A% max. 0,2 MH | 10% [SPE32:CSNENISO 11732,CSNENISO (4) | A
13395,CSN ISO 6332
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 V | max. 200 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @ | A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 A\ max. 40 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @ | A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 A\ max. 0. MH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @ | A
E-coli KTJ/100ml 0 \% max. 0 NMH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @ A
Celkova objemova aktivita Bg/l <0,04 L1163: W-GAA-SCL: CSN 75 7611 kap.4 SA
alfa
Celkova objemova aktivita Bq/l 0,16 25,4%|L1163: W-GBA-PRO: CSN 75 7612 SA
beta
Radon 222 Bq/l 22,6 13,6%]|L1163: W-RN222GAM: CSN 75 7624 SA
kap.6

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlasky &. 252/2004Sb.

Zpusob hodnoceni shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Pouzité rozhodovaci pravidlo: Pii hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM).
Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb.: DH - doporuéena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvys$§i mezni hodnota
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& LABTECH

ALS Polni 340/ 23. ¢2- 639 gy Brno
1C:44014643. piC. CZ244014643
www. labtech o A5
Protokol o zkousce
Zakazka : PR20A8081 Datum vystaveni : 16.11.2020
Zakaznik - LABTECH s.r.o. Laboratorf : ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt . Ilvana Zazvonilova Kontakt : Zakaznicky servis
Adresa : Hygienicka laboratof Klatovy Adresa * Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany
Pod Nemocnici 683 190 00 Ceska Republika
339 01 Klatovy Ceska republika
E-mail . klatovy@labtech.eu E-mail : customer.support@alsglobal.com
Telefon = Telefon . +420 226 226 228
Projekt - Stranka 2122
Cislo objednavky — Datum prijeti vzorkli - 3.11.2020
Cislo nabidky : PR2014LABTE-CZ0346
(CZ-129-14-0000)
Misto odbé&ru e Datum zkousky : 3.11.2020 - 16.11.2020
Vzorkoval . zékaznik Urovei fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postuptl
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkil, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v Casti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zékaznik“ pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

prijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby

Zdeneék Jirak
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Datum vystaveni - 16.11.2020

Stranka 12z2
Zakazka - PR20A8081 5 .
Zakaznik . LABTECH s.r.0. ALS
Vysledky zkousek
Matrice: PITNA VODA Nézev vzorku 28034 i S
Identifikace vzorku PR20A8081-001 —-- —-
Datum odbéru/cas odbéru 2.11.2020 10:45 - —

Metoda

Parametr Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM

celkova objemovi aktivita alfa W-GAA-SCI 0.04 Bq/l ~ <0.04 G o 58
celkova objemova aktivita beta W-GBA-PRO 0.10 B/l 0.16 +25.4% b i o e
Rn W-RN222GAM 5.0 Ba/l 22,6 +13.6% = = L

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo &as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich divodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo &asu prijeti vzorku
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je cas vzorkovani uveden 0:00 znamena to, ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl Cas vzorkovani. * Nejistota je
rozéifena nejistota méreni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méreni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody | Popis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceské Lipa Ceské Republika 470 01

W-GAA-SCI CSN 75 7611 kap. 4 Stanoveni celkové objemové aktivity alfa méfenim smési odparku se scintilatorem ZnS(Ag).

W-GBA-PRO CZ_SOP_Do06_07_361 (CSN  757612; CSN EN ISO 9697 Doporuéeni SUJB ,Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich

radionuklidd v pitné vodé pro vefejnou potiebu a v balené vodé, DR-RO-5.1 (Rev. 0.0), Praha 2017). Stanoveni celkové
objemové aktivity beta metodou méfeni odparku proporcionalnim detektorem a stanoveni celkové objemové aktivity beta
korigované na draslik 40 vypoctem z namérenych hodnot.

W-RN222GAM CZ_SOP_D06_07_363.B (CSN 757624 kap. 6) Stanoveni radonu 222 metodou scintilaéni gamaspektrometrie se studnovym
krystalem Nal(Tl).
Symbol “** u metody =znaci neakreditovanou zkouSku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute¢nost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-i na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratore ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoétu sumacnich parametr( je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

Right Solutions ¢ Right Partner www.alsglobal.cz






